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Добыча, транспортировка, переработка, хранение нефти образуют 
большое количество нефтесодержащих отходов, которые скапливают во 
временные и постоянные пруды под атмосферным воздухом. В связи с данным 
высказыванием,      усиливается      угроза    возникновения     ЧС. Этим 
обуславливается необходимость выявления, идентификации и последующего 
упреждения, и минимизации угроз, исходящих от нефтешламовых амбаров. 
Абсолютно не изучены вопросы воспламенения нефтешлама при хранении в 
амбаре, безопасность его функционирования, расчеты рисков и причин 
возгорания. В данной работе проводится расчет параметров, и риск 
самовозгорания амбара. 
Критическая температура самовозгорания нефти в амбаре будет 260 °С. 
Данные расчета времени индукции представлены в таблице 1. 


















25 9,9 1012 95,56 
30 9,13 1012 55,39 
35 8,45 1012 32,71 
40 7,84 1012 19,64 
45 7,29 1012 11,99 
Итоговая вероятность возгорания нефтешлама в амбаре согласно 
расчетам составила 4,710-3. Максимальная вероятность в самые жаркие 
месяцы может достигать: 7×10-3. 
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